光大环保监控系统-水务板块建设内容
光大环境环保监控平台-水务板块
建设内容
因《安全与环境管理等级评定运行工况指标评价细则》增加半年评价、获取电子督办信息，以及国发系统氨氮、总氮超标规则调整，光大环境环保监控平台水务板块功能，需做相应调整优化开发，具体内容如下：
1、 建设内容
1. 考核评分
在现有季度、年度考核评价及统计的基础上，增加半年度评价。
1) 规则调整
· 半年度统计时间：
· 上半年：每年1月1日-6月30日
· 下半年：每年7月1日-12月31日
· 考核规则：
· 故障、日常维护等时段控制 
（1）0≤H＜30 小时，得 15 分； 
（2）30≤H＜48 小时，得 8 分； 
（3）H≥48 小时，得 0 分。
· 其他评价项
取季度最低分为半年度得分。

详细评分规则见文件：
2) 考核评分
查询条件中增加“半年度”查询，选择半年度后可按年份、上半年或下半年查询评分结果，并支持将列表数据导出Excel。
3) 扣分明细
查询条件中增加“半年度”查询，选择半年度后可按年份、上半年或下半年查询扣分明细，并支持将列表数据导出Excel。
2. 电子督办
从国发系统同步各项目公司的电子督办信息，方便集团总部及区域管理员查看各公司的督办汇总及明细内容。
1) 数据同步工具
开发数据同步工具，从国发系统实时获取督办详细、企业回复、生态环境部门核实等信息内容。
2) 督办汇总
· 查询条件：区域、污染源名称、时间段（默认当年1月1日至今）
· 列表：序号、区域名称、污染源名称、事前预警（数据缺失、联网异常、有效传输率不达标）、事中调度（数据异常、短时浓度超标、数据缺失）、事后督办（超标排放、有效传输率不达标）。
点击汇总列表数值，可跳转至督办明细页面。
督办汇总页面示例图：
[image: ]
· 视图：以堆叠图形式，按照督办总数，展示各企业的督办类型分布情况。
督办汇总视图页面示例图：
[image: ]
3) 督办明细
· 查询条件：区域、污染源名称、督办分类、督办类型、反馈状态、是否超时、核实状态、时间段（默认当年1月1日至今）
· 列表：序号、区域、污染源、监控点名称、督办分类、督办类型、督办发送时间、反馈状态、反馈时间、是否超时、核实状态、督办内容、操作（详情）。
督办明细列表页面示例图：
[image: ]
· 督办详情：展示督办单详细、企业反馈信息、生态环境部门核实信息。
督办详情页面示例图:
[image: ]
4) APP
光大水务-环保监控APP端，增加电子督办功能，支持按督办时间、区域、污染源查看督办汇总及明细功能。
按事前预警、事中调度、事后督办等督办类型汇总督办数量，点击可查看该类型下的督办信息。
点击督办信息弹出督办详情页面，展示督办详情、企业回复内容、生态环境部门核实内容。
督办列表页面示例图：
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\1.png]
督办详情页面示例图：
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\1.png]
3. 报警信息
针对排放标准文件（如《城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918－2002》等）要求总氮或氨氮污染物根据水温执行控制指标，国发系统相关业务进行了调整。因此光大水务报警模块，需针对氨氮、总氮的小时、日数据报警进行改造。
1) 基本信息
污染物排放标准列表的详细页面，对于氨氮、总氮，增加展示“水温”数据项。
2) 小时报警
若氨氮、总氮维护了冬夏季标准，且针对标准维护了水温值，同时上报了有效水温数据，则小时数据报警，根据水温小时数据上报值是否超过了标准中水温值进行判断：超过了水温值，则使用夏季标准；未超过水温值，则使用冬季标准。
若标准中未维护水温值，按照冬夏季时间判断执行使用的冬夏季标准。
水温无效规则为：非数值、小于-6、大于50。
3) 日报警
若氨氮、总氮维护了冬夏季标准，且针对标准维护了水温值，同时上报了有效水温数据，则日数据报警，根据水温日数据上报值是否超过了标准中水温值进行判断：超过了水温值，则使用夏季标准；未超过水温值，则使用冬季标准。
若标准中未维护水温值，按照冬夏季时间判断执行使用的冬夏季标准。
水温无效规则为：非数值、小于-6、大于50。
4. 日常运维
为保障光大环境环保监控平台-水务板块的功能正常运行，以及项目公司、总部安环领导业务正常开展，项目组将安排人员对系统进行功能巡检、日常维护等工作。
1) 功能巡检
我公司安排专业技术人员，每周对系统的所有功能模块进行功能操作、业务流程等方面的验证。
按角色对系统的关键业务流程进行，确保软件功能正常运行，确保数据采集和查询、调用能正常操作。
对于巡检过程中发现的问题，及时进行汇总上报，按照公司开发流程进行问题分析、解决。
2) 数据处理
根据集团总部要求，维护新增企业、新增进水口等基本信息；协助处理大区、项目公司账号、权限变更等。
3) 问题解答
日常解答“光大环境环境监控-水务反馈交流”中项目公司反馈问题，协助项目公司排查考核评价扣分原因，告知其数据标记方法等。
5. 预留工作量
预留部分工作量，用于系统后续运行中，进行功能优化、新增需求等开发工作。
2、 工作量
	序号
	功能模块
	子项
	工作量（人天）
	人天费用（元）
	费用（元）

	[bookmark: _GoBack]1
	考核评分
	规则调整
	6
	1800
	10800

	2
	
	考核评分
	2.5
	1800
	4500

	3
	
	扣分明细
	2.5
	1800
	4500

	4
	电子督办
	数据同步工具
	3.5
	1800
	6300

	5
	
	督办汇总
	3
	1800
	5400

	6
	
	督办明细
	2.5
	1800
	4500

	7
	
	APP
	6
	1800
	10800

	8
	报警信息
	基本信息
	1.5
	1800
	2700

	9
	
	小时报警
	4
	1800
	7200

	10
	
	日报警
	3.5
	1800
	6300

	11
	日常运维
	功能巡检
	15
	1800
	27000

	12
	
	数据处理
	20
	1800
	36000

	13
	
	问题解答
	15
	1800
	27000

	14
	预留工作量
	
	15
	1800
	27000

	15
	合计
	100
	1800
	180000
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环保水务_评分规则20240723.xls
季度评分规则

		环保水务季度等级评定

				项目名称		排口名称		自动监测设备维护																		正常进水出水超标报警未标记（修约）				异常进水出水超标报警未标记（修约）				生态环境行政处罚次数		超标未处罚（时长）		无效（缺失）时长未确认次数								豁免时长		得分		最终得分

								故障、日常维护、超量程（时长）								校准、核查比对（时长）				调试（时长）				有效传输率		影响日均值次数		连续报警超过24小时次数		影响日均值次数		连续报警超过24小时次数						已标记（修约）				未标记（修约）

								标记（修约）时长		已标记（修约）超标报警时长		未标记（修约）超标报警时长		超标报警时长合计		标记（修约）时长		超标报警时长		标记（修约）时长		超标报警时长																待上报（未通过）时长		待审核时长		未标记（修约）时长		未标记（修约）超标报警

				水务项目名称		水务排口名称		A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S		T

		统计规则		/		/		标记（修约）为“故障、日常维护、超量程”的总时长		已标记（修约）中超标总时长		未标记（修约）超标总时长		D=B+C		标记（修约）为“校准、核查比对、自动核查”的总时长		E中超标时长		标记为“调试（新、改、建调试；部件更换、移位调试”的总时长		G中超标时长		从季度有效传输率中筛选“即时有效传输率、补全有效传输率”两者中取低值展示		未标记（修约）中，标记为“正常进水超标报警（被生态环境行政处罚、未被生态环境行政处罚）”，且所在日期中有日均值超标的标记次数。		未标记（修约）中，标记为“正常进水超标报警（被生态行政处罚、未被生态行政处罚）”，且导致一个自然日内24小时全部小时超标的标记次数。		未标记（修约）中，标记为“异常进水超标报警（被生态环境行政处罚、未被生态环境行政处罚）”，且所在日期中有日均值超标的次数。		未标记（修约）中，标记为“异常进水超标报警（被生态行政处罚、未被生态行政处罚）”，且导致一个自然日内连续超标报警超过24小时的报警次数。		若当天有若干次或一次标记为：已标记（修约）中的“正常进水超标报警（被生态环境处罚）”和“异常进水超标报警（被生态环境处罚）”，则记为1次，按照天数计数		已标记（修约）和未标记（修约）中，标记为“正常进水超标报警（未被生态环境处罚）”和“异常进水超标报警（未被生态环境处罚）”的总时长。		1.在国发系统已标记但在光大平台未上报的小时数；2.在光大平台上报为已标记（修约）但审核未通过的小时数。		在光大平台上报为已标记（修约）但未审核的小时数。		1.在光大平台已上报为未标记（修约）但审核未通过的小时数；2.在光大平台已上报为未标记（修约）但未审核的小时数。		超标报警未在国发系统标记，且为以下三种情况计入次数，1.未在光大平台上报的小时数，2.在光大平台已上报为未标记（修约）但审核未通过的小时数；3.在光大平台已上报为未标记（修约）但未审核的小时数。		标记为豁免事件（地震、台风、雷击、电网故障（检修））的总时长		/		/

		得分规则		/		/		不计分		不计分		不计分		（1）0≤D＜15小时，得15分； 
（2）15≤D＜24小时，得8分；
（3）D≧24小时，得0分		pH、COD、NH3-N、TN、TP分开统计，各污染物每季度“校准+核查比对+自动核查”总次数至少为1小时，每缺1小时扣2分，上限为10分。多者不扣分、不加分。		不计分		（1）项目投运之日起 2 个月后标记了“新、改、建”则扣分；（2）单次连续标记为部件更换、移位（污染物分析仪）时长大于72 小时则扣分；（3）单次连续标记为部件更换、移位（数据采集传输仪）时长大于24小时则扣分。每超出一项扣3分，扣分上限15分。若跨季度，则相应扣分计算在下季度。		不计分		（1）有效传输率大于等于95%，不扣分；
（2）大于等于90%小于95%，每降低1%，扣1分；
（3）小于90%，每降低1%，扣2分.
扣分上限为15分。		有一次扣4分，上限为10分		有一次扣10分，上限为10分		有一次扣2分，扣分上限为10分		有一次扣5分，上限为10分		只要>=1次，总得分项即为0分		不计分		只要>=1次，扣10分。未发生不得分。								不计分		此行得分相加。
1、总分25分，其中D、E、G、I总分15分；J、K、L、M、N、P、Q、R、S、T总分10分。
2、若N>=1，总得分项即为0分。		同一个项目取最低得分

		1		北京水务		北京大兴（天堂河）厂				17						1		2				5		1		0		0		0		0		0		0		0								1		17		17

		说明：
1、除特别说明外，系统中统计所用用数据均为标记审核通过信息，均按污染物（pH、COD、NH3-N、TN、TP）分别统计。
2、统计A、E、G列数据时，均包含“已标记（修约）、未标记（修约）”中相关内容。
3、有效传输率，满足（3）的也参与（2）扣分；有效传输率四舍五入后取整参与扣分。
4、季度评定表中A-H列数据均来自光大平台上“标记审核通过”结果。
5、季度、年度评定表中扣分项请继续以字体红色表示以示区别。
6、季度、年度评定表计算得分后，当系统数据同步、标记审核等系统中数据发生任何变化时，均需重新计算一次分数。





年度评分规则

		环保水务年度等级评定

				项目名称		排口名称		自动监测设备维护																		正常进水出水超标报警未标记（修约）				异常进水出水超标报警未标记（修约）				生态环境行政处罚次数		超标未处罚（时长）		无效（缺失）时长未确认次数								豁免时长		得分		最终得分

								故障、日常维护、超量程（时长）								校准、核查比对（次数）				调试（时长）				有效传输率		影响日均值次数		连续报警超过24小时次数		影响日均值次数		连续报警超过24小时次数						已标记（修约）				未标记（修约）

								标记（修约）时长		已标记（修约）超标报警时长		未标记（修约）超标报警时长		超标报警时长合计		标记（修约）时长		超标报警时长		标记（修约）时长		超标报警时长																待上报（未通过）时长		待审核时长		未标记（修约）时长		未标记（修约）超标报警

				水务项目名称		水务排口名称		A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S		T

		统计规则		/		/		标记（修约）为“故障、日常维护、超量程”的总时长		A中超标总时长		未标记（修约）超标总时长		D=B+C		标记为“校准、核查比对、自动核查”的总时长		C中超标时长		标记为“调试（新、改、建调试；部件更换、移位调试”的总时长		E中超标时长		从年度有效传输率中筛选“即时有效传输率、补全有效传输率”，两者中取低值展示		未标记（修约）中，标记为“正常进水超标报警（被生态环境行政处罚、未被生态环境行政处罚）”，且所在日期中有日均值超标的次数。		未标记（修约）中，标记为“正常进水超标报警（被生态行政处罚、未被生态行政处罚）”，且导致一个自然日内连续报警超过24小时的报警次数。		未标记（修约）中，标记为“异常进水超标报警（被生态环境行政处罚、未被生态环境行政处罚）”，且所在日期中有日均值超标的次数。		未标记（修约）中，标记为“异常进水超标报警（被生态行政处罚、未被生态行政处罚）”，且导致一个自然日内连续报警超过24小时的报警次数。		若当天有若干次或一次标记为：已标记（修约）中的“正常进水超标报警（被生态环境处罚）”和“异常进水超标报警（被生态环境处罚）”，则记为1次，按照天数计数		已标记（修约）和未标记（修约）中，标记为“正常进水超标报警（未被生态环境处罚）”和“异常进水超标报警（未被生态环境处罚）”的总时长。		1.在国发系统已标记但在光大平台未上报的小时数；2.在光大平台上报为已标记（修约）但审核未通过的小时数。		在光大平台上报为已标记（修约）但未审核的小时数。		1.在光大平台已上报为未标记（修约）但审核未通过的小时数；2.在光大平台已上报为未标记（修约）但未审核的小时数。		超标报警未在国发系统标记，且为以下三种情况计入次数，1.未在光大平台上报的小时数，2.在光大平台已上报为未标记（修约）但审核未通过的小时数；3.在光大平台已上报为未标记（修约）但未审核的小时数。		标记为豁免事件（地震、台风、雷击、电网故障（检修））的总时长		/		/

		得分规则		/		/		不计分		不计分		不计分		（1）0≤H＜60小时，得15分； 
（2）60≤H＜96小时，得8分；
（3）H≧96小时，得0分		取季度最高扣分		不计分		不计分		取季度最高扣分		取季度最高扣分		取季度最高扣分		取季度最高扣分		取季度最高扣分		取季度最高扣分		只要>=1次，总得分项即为0分		不计分		只要>=1次，扣10分。未发生不得分。								不计分		此行得分相加。
若L>=1，总得分项即为0分。		同一个项目取最低得分
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半年度评级

		环保水务半年度度等级评定

				项目名称		排口名称		自动监测设备维护																		正常进水出水超标报警未标记（修约）				异常进水出水超标报警未标记（修约）				生态环境行政处罚次数		超标未处罚（时长）		无效（缺失）时长未确认次数								豁免时长		得分		最终得分

								故障、日常维护、超量程（时长）								校准、核查比对（次数）				调试（时长）				有效传输率		影响日均值次数		连续报警超过24小时次数		影响日均值次数		连续报警超过24小时次数						已标记（修约）				未标记（修约）

								标记（修约）时长		已标记（修约）超标报警时长		未标记（修约）超标报警时长		超标报警时长合计		标记（修约）时长		超标报警时长		标记（修约）时长		超标报警时长																待上报（未通过）时长		待审核时长		未标记（修约）时长		未标记（修约）超标报警

				水务项目名称		水务排口名称		A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S		T

		统计规则		/		/		标记（修约）为“故障、日常维护、超量程”的总时长		A中超标总时长		未标记（修约）超标总时长		D=B+C		标记为“校准、核查比对、自动核查”的总时长		C中超标时长		标记为“调试（新、改、建调试；部件更换、移位调试”的总时长		E中超标时长		从年度有效传输率中筛选“即时有效传输率、补全有效传输率”，两者中取低值展示		未标记（修约）中，标记为“正常进水超标报警（被生态环境行政处罚、未被生态环境行政处罚）”，且所在日期中有日均值超标的次数。		未标记（修约）中，标记为“正常进水超标报警（被生态行政处罚、未被生态行政处罚）”，且导致一个自然日内连续报警超过24小时的报警次数。		未标记（修约）中，标记为“异常进水超标报警（被生态环境行政处罚、未被生态环境行政处罚）”，且所在日期中有日均值超标的次数。		未标记（修约）中，标记为“异常进水超标报警（被生态行政处罚、未被生态行政处罚）”，且导致一个自然日内连续报警超过24小时的报警次数。		若当天有若干次或一次标记为：已标记（修约）中的“正常进水超标报警（被生态环境处罚）”和“异常进水超标报警（被生态环境处罚）”，则记为1次，按照天数计数		已标记（修约）和未标记（修约）中，标记为“正常进水超标报警（未被生态环境处罚）”和“异常进水超标报警（未被生态环境处罚）”的总时长。		1.在国发系统已标记但在光大平台未上报的小时数；2.在光大平台上报为已标记（修约）但审核未通过的小时数。		在光大平台上报为已标记（修约）但未审核的小时数。		1.在光大平台已上报为未标记（修约）但审核未通过的小时数；2.在光大平台已上报为未标记（修约）但未审核的小时数。		超标报警未在国发系统标记，且为以下三种情况计入次数，1.未在光大平台上报的小时数，2.在光大平台已上报为未标记（修约）但审核未通过的小时数；3.在光大平台已上报为未标记（修约）但未审核的小时数。		标记为豁免事件（地震、台风、雷击、电网故障（检修））的总时长		/		/

		得分规则		/		/		不计分		不计分		不计分		（1）0≤H＜30小时，得15分； 
（2）30≤H＜48小时，得8分；
（3）H≧48小时，得0分		取季度最高扣分		不计分		不计分		取季度最高扣分		取季度最高扣分		取季度最高扣分		取季度最高扣分		取季度最高扣分		取季度最高扣分		只要>=1次，总得分项即为0分		不计分		只要>=1次，扣10分。未发生不得分。								不计分		此行得分相加。
若L>=1，总得分项即为0分。		同一个项目取最低得分






image2.png
e NI e - | - o aes

EERT: RE
Eoe HehiFE FRED
BS  UER Ait T OBIRERAT  BRRER AReE T ERRRES ABERE
= = FakiF " & BiEEE BiESE FRARHES P

1 o1k 8 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0




