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研发体系任务单

日期：   












                 文档编号：WF-01

	任务申请部门
	服务运营部
	申请人
	杨鹏程

	任务提出时间
	2019年5月14日
	要求完成时间
	2019年5月22日

	客户姓名/职务
	 赖小峰
	联系电话
	13531873211

	费用归属
	 合同
	合同名称
	2019至2021年度中山市重点污染源自动监控平台运营维护项目

	任务名称
	短信报警变更需求及新增需求

	工作要求
	需求背景

短信报警部署后，客户需增加需求。
工作要求

增加参数恒值报警的报警规则

相关参数


气：氧含量、烟气湿度、烟气温度、烟气流速、烟气压力
报警情况

‘参数’异常、‘参数’异常恒值

报警的数据类型

日均值、小时均值
报警名称

日均值‘参数’异常、日均值‘参数’异常恒值


小时均值‘参数’异常、小时均值‘参数’异常恒值
报警规则
对应‘参数’数据在正常范围外，产生异常报警
对应‘参数’出现恒值，产生恒值报警
报警设置

参数报警的订阅关系
在‘发送规则-污染物设置’页面中，添加‘订阅参数’，可对应需要报警的参数可以进行勾选
参数报警设置

在‘发送规则-短信发送设置-持续报警建个（时）’新增对应参数的报警选项，并可设置恒值的触发时间
‘发送规则-短信发送设置’页面修改
目前‘发送规则-短信发送-持续报警间隔（时）’页面的‘浓度异常’和‘浓度日均值超标’与实际需求不符，需进行更改。另外，新增的参数报警，对应也该在该页面可以显示、设置。
需报警的数据类型：

日均值、小时均值

污染物报警类型：

浓度日均值超标、流量日均值流量超标


浓度小时均值超标、浓度小时均值异常恒值、浓度小时数据异常0值；





流量小时均值超标、流量小时均值异常恒值、流量小时数据异常0值；





掉线；

参数报警类型（对应参数的）：
‘参数’日均值超标、‘参数’日均值0值
‘参数’参数小时均值超标、‘参数’小时均值0值



需按照以上报警类型对历史短信查询界面、污染物设置页面相应的模块重新梳理，
保证各页面逻辑统一。




日均值和小时均值相关报警在此页面可以设置。若日均值数据产生超标、异常的
情况，报警短信产生一次发送一次；小时均值数据产生超标、异常的情况，可以在‘发
送规则’页面进行设置。

【应用、通讯、数据库服务器远程】

teamviewer：

ID：1161464686

密码：ct123123

向日葵：

ID：355299099
验证码：9999
服务器用户名：administrator

密码：DELL2008dell2008

数据库账号：jointsky

数据库密码：Jointsky123!@#

http://113.106.0.198:9000/jointos/app/AppMain!index.page

用户名：appadmin   密码：q1w2e3r4t5

如若需要驻地配合请及时联系我，杨鹏程，13068805127

                                      申请部门：服务运营部

	实施部门

审批
	签名/时间：

	实施人
	责
	工作量
	
	完成时间
	 年     月     日

	完成情况确认
	实施部门确认：                     申请人确认：

	满意度评价
	□优秀（5分）□满意（4分）□一般（3分）□较差（2分）□很差（1分）

若任务单实施过程优秀、较差或很差，请给出原因：

                                       签名/时间：      

	特殊情况说明：







