关于长春自动监控平台3.1（定制版）总磷、总氮超标未生成报警短信问题
在定制版3.1平台中发现‘长春国际物流经济开发区（英俊污水处理厂），在平台中总磷、总氮超标报警，但并未生成超标报警短信及短信发送。（注：有大部分企业存在这种情况，此为其中一家）‘长春国际物流经济开发区（英俊污水处理厂），英俊1号入河排污口（Pscode= 220100075642）’备注：远程方式请RTX联系王国帅，因情况紧急，望在一个工作日内解决
如图所示：
图一
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2020-01-16 10:00:00 413395 7412 50.674 2307 18560 0244
2020-01-16 08:00:00 431359 7434 50,076 2842 18602 0246
2020-01-16 08:00:00 248315 7433 49702 3545 1866 0254
2020-01-16 07:00:00 420752 7443 49,007 2018 18561 0257
2020-01-16 06:00:00 508816 7434 50,119 2059 18388 0265
2020-01-16 05:00:00 516281 7.439 52.182 2533 18391 0268
2020-01-16 04:00:00 517.942 7437 51852 3046 18.401 0273
2020-01-16 03:00:00 519943 7478 51239 2082 18.320 0273
2020-01-16 02:00:00 515761 7421 50.524 2263 18203 0272
2020-01-16 01:00:00 520906 7433 49192 3439 18.308 0269
2020-01-16 00:00:00 520,683 742 4881 34 18.493 0261
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