
安徽省国发3.2定制版本 企业名称:安徽中普石油能源有限公司	PsCode:341100000040
Outputcode: 1 ,MN号: 34112232LAZP04    
现场端数采仪都已经关闭了 省厅国发仍然有恒值在入库
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排除情况:
1查询通讯日志,未发现该企业任何原始报文,结合现场数采仪已停机 排除MN号被占用问题
2修改通讯config中这个企业MN号为随机值后,重启通讯程序后 该企业仍然还有值正常入库,基本可以排除通讯问题
3 查看数据处理程序日志未发现明显异常日志,卸载重装入库程序,重启服务器,还是有数据据入库
4.重启数据库服务器 无果 
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S 2 EISELECT TOP 1000 [PSCode]
3 , [outputCode]
4 , [PollutantCode]
5 , [MonitorTime]
6 , [SampTime]
7 , [Strength]
8 , [status]
9 , [FlowVelocity]
10 , [RevisedStrength]
11 , [UpdateDate]
12 , [1sBxception]
13 . [Flagl
14 , [ExchangeDate]

15 FROM [AutolonitorDBV3]. [MonitorOperationDatal. [WaterFacRTData] where PSCode=341100000040

16 and MonitorTime between ’2021-1-6 09:01:05.000° and ’2021-1-6 10:01:05.000° order by MonitorTime desd
100% ~ <
=R R

PSCode Output... Pollutan.|. HonitorTine anpTine Strength St... Flowiel... RevisedStr... UpdateDate TsExcep. ..
1 31100000040 | 1 o1t 2021-01-06 10:01:00.000 p021-01-06 10:01:00.000 |39.600000 |WULL  NULL 39. 600000 2021-01-06 09:56:44.777 0
2 341100000040 1 o0l 2021-01-06 10:01:00.000 2021-01-06 10:01:00.000 |0.000000 |NULL ~ NULL 0. 000000 2021-01-06 09:59:44.777 3
3 31100000040 1 060 2021-01-06 10:01:00.000 p021-01-06 10:01:00.000 |0.000000 |NULL ~ NULL 0.000000 2021-01-06 09:56:44.777 0
4 31100000040 1 060 2021-01-06 10:00:30.000 p021-01-06 10:00:30.000 |0.000000 |NULL ~ NULL 0.000000 2021-01-06 09:50: 14.660 0
5 341100000040 1 001 2021-01-06 10:00:30.000 p021-01-06 10:00:30.000 |0.000000 |NULL ~ NULL 0.000000 2021-01-06 09:50: 14.660 3
6 341100000040 1 011 2021-01-06 10:00:30.000 p021-01-06 10:00:30.000 |39.600000 |WULL ~ NULL 39. 600000 2021-01-06 09:50: 14.660 0
7 341100000040 1 011 2021-01-06 10:00:00.000 p021-01-06 10:00:00.000 |39.600000 |WULL ~ NULL 39. 600000 2021-01-06 09:56: 44.607 0
8 341100000040 1 001 2021-01-06 10:00:00.000 p021-01-06 10:00:00.000 |0.000000 |WULL ~ NULL 0.000000 2021-01-06 09:56: 44.607 3
9 341100000040 1 060 2021-01-06 10:00:00.000 p021-01-06 10:00:00.000 |0.000000 |WULL ~ NULL 0.000000 2021-01-06 09:56: 44.607 0
10 341100000040 1 060 2021-01-06 09:56:30.000 p021-01-06 09:50:30.000 (0000000 |WULL ~ NULL 0.000000 2021-01-06 09:56: 14,460 0
11 341100000040 1 001 2021-01-06 09:56:30.000 p021-01-06 09:50:30.000 (0000000 |WULL ~ NULL 0.000000 2021-01-06 09:56: 14,460 3
12 341100000040 1 011 2021-01-06 09:50:30.000 p021-01-06 09:50:30.000 |30.600000 |NULL ~ NULL 39. 600000 2021-01-06 09:56: 14,460 0
13 341100000040 1 011 2021-01-06 09:56:00.000 p021-01-06 09:56:00.000 |30.600000 |NULL  NULL 39. 600000 2021-01-06 09:57:44.387 0
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