
数据传输率为考核时段内实收数据个数与应收数据个数的百分比。考核数据为可控国控

企业自动监控设备直出数据中主要污染物的浓度、流量和排放量数据，考核数据类型为小时

数据和日数据。

传输率=实收数据数/应收数据数

传输率应收数据个数

计算定义：考核时段内所有监控点的小时数据、日数据的应监控主要污染物浓度、流量按照

固定频率应上报数据之和（剔除停产、停排时段）

考核时段停产、停排天数。停产、停排一日内超过 6 小时，该日计入停产、停排天数；否则，

不计入。

①当监控点是非烧结废气监控点时，二氧化硫考核项目为 3 个：实测浓度、折算浓度、排放

量；

氮氧化物监测考核项目为 3 个：实测浓度、折算浓度，排放量。

②当监控点是烧结废气监控点时，二氧化硫考核项目为 2 个：实测浓度、排放量；

氮氧化物考核项目为 2 个：实测浓度、排放量。

监控点流量考核项在烧结和非烧结时均为 1 个：流量。

③当监控点为废水监控点时，COD 考核项为 2 个：浓度、排放量；

氨氮考核项为 2 个：浓度、排放量；废水流量考核项目为：流量

例如 传输率表 StatisticsData.DataTransferRate
没有停运的 1 天应报数据

考核废气污染物（002 003）（非烧结监控点）yshourcount(应报小时数)=72 ysdaycount(应报

日数据数)=3 ； 上述① 一个污染物有 3 个考核项，1 天 24 小时 3*24=72
（烧结监控点）yshourcount=48 上述② 2*24=48 ysdaycount=2
废气监控点流量 （B00）yshourcount= 24 ysdaycount=1
考核废水污染物（011，060）yshourcount =48 上述③ 2*24=48 ysdaycount=2
废水监控点流量 （B00）yshourcount= 24 ysdaycount=1
如有停运 就要减去停运的时间段

考核基数表 StatisticsData.CheckBaseCheckTimeRecord 查出考核企业，监控点，污染物，时间

考核基数确定是由环保部组织开会或其他形式一年确定 1 到 2 次，每次确定后不能随意修改，如需要

修改需要给环保部打电话或报告，部里同意，然后咱们同事进行处理

传输率的表 StatisticsData.DataTransferRate 具体每家企业每个监控点每天的应报数，实报

数

传输率网址

内网http://10.87.10.31:2112/DataValidTransferRate_Num61/DataValidTransferRateExhibition.aspx

外网 http://app.envsc.cn/DataValidTransferRate/DataValidTransferRateExhibition.aspx

内网（环保专网）的表在 AutoDBV3_Write_RTData 中

外网传输率的表在 AutoMonitorDBV3 中

外网 考核污染物废气 002 003 废水 011 060
内网 考核污染物废气 001 002 003 004 008 垃圾焚烧监控点 901 902 废水 011 060
烧结等无需折算的监控点 不考核折算浓度



水气相关表

/**MonitorOperationData.GasOutputHourData 流量表

MonitorOperationData.GasFacHourZsData 气折算表

MonitorOperationData.GasFacDayZsData

MonitorOperationData.GasFacHourData

MonitorOperationData.GasFacDayData

MonitorOperationData.WaterFacDayData

MonitorOperationData.WaterOutputDayData

MonitorOperationData.WaterOutputHourData

**/

考核基数表

[StatisticsData].[CheckBaseCheckTimeRecord]

select * from [StatisticsData].[CheckBaseCheckTimeRecord]

where pscode=410800000174

and year=2018

and MonitorCode=3

1. 企业合计的传输率和监控点传输率有出入

内网

http://10.87.10.31:2112/DataValidTransferRate_Num61/DataValidTransferRateExhibition.aspx#

有的地市反馈，在传输率界面查看企业监控点为 100%但是企业总计是 85%，而且日期在十

天之内，第二天国家率重新统计后还是不为 100%
排查

Select * from StatisticsData.DataTransferRate
Where pscode=
And time between ‘’and ‘’（写起始时间和结束时间）

从结果中可以看出，此企业是考核 2 和 4 俩个监控点，证明此企业是考核俩个点位，页面显

示一个，是企业监控点信息没有同步（问题可以联系陈飞）。SS（实收） 和 YS（应收）中



看出 4 号点位的数据没有对上。需要把四号点位的 001（烟尘）和 B00（流量）的数据核

查。

2. 传输有效率界面企业重复显示的问题

咸阳在国家传输有效率界面企业基数为 33，应为 2 页，但是从 3 月 2 日开始变成 4 页。

解决方案：

3、监控点停运但是国家传输有效率的界面显示原因

解决办法：排查监控点是不是和部里考核的监控点一致。

在国家查询语句：

select*from StatisticsData.CheckBaseCheckTimeRecord

wherePSCode='320200000053'

Order by time desc

4. 传输有效率不对

有地市反应他们地市把数据全部都交换到了 65 库，查询各水和气表的数据数据条数都一致

有时候只是比对相关表中 count 数据是否一致

/**MonitorOperationData.GasOutputHourData



MonitorOperationData.GasFacHourZsData
MonitorOperationData.GasFacDayZsData
MonitorOperationData.GasFacHourData
MonitorOperationData.GasFacDayData
MonitorOperationData.WaterFacDayData
MonitorOperationData.WaterOutputDayData
MonitorOperationData.WaterOutputHourData
**/

如果在发现对比了地市数据库和 65数据库 AutoMonitorDBV3或者 AutoMonitorDBV3write（存

40 天数据）后条数一致，但是国家重新计算后（每天晚上 12 点对前十天的数据进行统计计

算）或者重新计算后，率还是没有达到预期效果。

在 库中查询表 StatisticsData.DataTransferRate
外网在 AutoMonitorDBV3 库 内网在 AutoDBV3_Write_RTData 库
如果不知道具体企业，可以先查整个市的 条件 like‘region%’+条件限制

在表中查看到那家企业的实收应收字段对应不上，

然后用具体的问题企业的 pscode 去查

在查询途中看出 pollutantcode B00 SS 和 YS 的小时数据对不上，从污染物确认，是

pollutantcode看出水数据



在水的小树数据中查出 11 点到 17 点之间的数据缺失，按照这种方法，可以再数据库中

迅速定位具体企业的具体问题。

5行政区划下的传输率和下面企业的传输率统计不符，外面统计为 89

考核监控点是 12 个，实际查询是 14 个监控点，发现此类问题可以和成超（负责考核基数的

维护）联系，

确认内外网后，查询相对应的的考核技术表[StatisticsData].[CheckBaseCheckTimeRecord]

（最终发现监控点数目有差别）可以与成超联系（考核基数 cc在维护）

select distinct pscode,MonitorCode

from [StatisticsData].[CheckBaseCheckTimeRecord]

where RegionCode2 like'120221%'

and year=2018
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